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Skillevægge: Type, montering og materialer 
VIGTIGT! Læs denne vejledning inden du eller din håndværker går i gang med at opsætte vægge. 

• Montage af let indervæg s. 1 
• Maling af let indervæg s.6 
• Montering af dør i let indervæg s. 6 

_______________________________________________________________________________________ 

Montage af let indervæg 

Type: Let indvendig skillevæg, ikke bærende. 
Svarende til væg fra producenten Gyproc, type GS 70/70 (450) NN-NN M30 eller Fermacell FS 75/75 (600) 
GF12 - GF12 S70. 

Mulighed 1: 
Vandret snit/ opbygning ved 2 lag gips: 

 
1. Kantprofil i stål 70 mm. (Loft, gulv og væg - tør fugetætning) 
2. Lægte i stål 70 mm, cc 450 mm. eller skelet i træ 47x75 mm. Laver du væggen med træskelet bliver den 

samlede vægtykkelse 125 mm 
3. 2 x 12,5 mm gips. Man kan evt. benytte 12 mm. krydsfiner, som erstatning for det inderste lag gips. 
4. Mineraluld, min. 30 mm. 

Data: 

• Brand klassifikation: BS60 
• Lyd klassifikation: R’W= 40dB Max 
• Højde: 4250 mm. 
• Tykkelse: 120 mm. 

 
Mulighed 2: 
Vandret snit / opbygning ved et lag Fermacell: 

 
FS 75/75 – Top- og bundskinne og stolper 75 mm. eller skelet i træ 45x95 mm. (600) – Centerafstand mellem 
stolper 600 mm. GF12 –12,5 mm fibergips – stolpeskelet GF12 – 12,5 mm fibergips S70 – stenuld 95 mm 
eller 95 mm træfiberisolering. 
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Data: 
• Brand klassifikation: BS60 
• Lyd klassifikation: R’W= 48dB 
• Max højde: 4450 mm. 
• Tykkelse: 100 mm. 

 
Inden opsætning af indv. vægge på 1. sal, skal rækværk demonteres. Vær opmærksom på, at en del af 
rækværket mellem trappe og ny væg skal bevares. 
 
Ny væg på 1. sal placeres således at ydersiden flugter med skørtet på etageadskillelsen. 
 
Ved opbygning af vægge på 1.sal er det ikke et krav at afbryder rykkes. Hvis du vælger at flytte afbryderen til 
loftlyset, skal dette arbejde udføres af autoriseret el-installatør. Alternativt kan der med fordel anvendes et 
trådløst afbrydersæt, som f. eks. Philips Hue eller IKEA Trådfri. 
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Anvisning: 
Når du eller din håndværker skal montere skillevægge i din bolig, skal der bores hul i laminatgulvet og i 

træbetonloftet, de steder hvor bundskinnen/lægten skal fastgøres. Du kan bore huller med et kopbord (hul 

Ø 30mm). Det første hul bores 100 mm. fra start/slut af den nye væg og derefter pr. 400 mm. 

 

 

 

 
1) Gipsvæggens placering mærkes op på gulv, væg og loft. 

 

 

 
2) Top- og bundskinnen monteres langs den afmærkede streg. Start 100 mm. inde på skinnen og 

derefter fastgørelse pr. 400 mm.  

Skinnerne skrues ned igennem hullet i gulvet og ligeledes i loftet så der hæftes i bagvedliggende 

konstruktion. 
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3) Tilskæring af stålprofilerne udføres med en pladesaks. Først klippes de stående kanter, hvorpå 

profilet bukkes ned og ”ryggen” klippes. 

 

 
4) Monter den første stållægte inderst mod væggen, og fastgør den med skruer eller en fixertang pr. 

maks. 600 mm. Afstand mellem stållægter skal være halvdelen af pladebredden. Hvis du anvender 

900 mm. brede gipsplader, skal cc-afstanden således være 450 mm. Afstanden mellem første og 

anden lægte måles fra væggen til den anden lægtes midte. Efterfølgende lægter monteres med 

centerafstand svarende til halv pladebredde. Vrid lægterne på plads i skinnerne. 

 

 

5) Første lag gips startes med en halv plade. Pladen skal dække fra start væg til midt på første 

stållægte.  Dette gøres så 1. lag og 2. lag har forskudte samlinger. Gipspladerne tilskæres så de er 

maks. 10 mm kortere end væghøjden. Pladerne løftes før montering så de ikke står på gulvet.  

 

 

6) Der skrues pr. 200 mm. langs pladekanter og pr. 300 mm. øvrige steder 
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7) Andet lag gips startes med en hel plade. Pladen skal dække fra start væg til midt på den anden 

stållægte. Her skal der bruges gipsskruer der når igennem begge lag og ind i stålægten. 

 

 

 

8) Der kan nu isoleres fra den modsatte side af gipsvæggen. Mineralulden kan skæres med 

isoleringskniv eller med hobbykniv. Isoleringssamlinger skal være tætte. 

 

 

 

 

9) Der kan nu gentages samme procedure på denne side for montering af gipsplader, dog bør der 

startes med en hel plade nu, for at samlingen ikke er på samme stållægte som modsatte side. 
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Maling af let indervæg 

• Type: Nybehandling af vægge, MBK V 2620

• 1 gang spartling af samlinger og ilægning af papirstrimmel.

• 2 gange spartling af samlinger og 2 gange pletspartling af skruehuller, brudstyrke for spartlede

samlinger iht. DS/EN 13963.

• 1 gang fuldspartling med spartelmasse.

• Filtsning/slibning af spartlede flader.

• Grunding med plastgrunder/alkydgrunder, vandig.

• Opsætning af armeringsfilt i vævklæber (fiberfilt el. glasfilt).

• 1 gang plastvævfylder.

• 2 gange plastvægmaling, glans: 7-10.

• Farve på maling: Farvekode NCS 0500-S

• Type: Maling af nyt træværk – fodpaneler og indfatninger

• Fodpaneler skal fremstå hvidpigmenteret.

• Indfatningerne skal være malet i farven hvid (gerne fabriksmalet)

Montage af dør i let indervæg 

Type: Glat celledør monteret i karm med 2 stk. justerbare hængsler. Mål 90 x 210 cm. Overflade i 

standard hvid NCS S0502-Y. Karm i samme farve. Dørgreb type: Base Coupe massiv roset CC30 33 

• Fodpaneler skal være af samme type som øvrige fodpaneler i boligen (Glat, mål 15 x 91 mm)

• Indfatninger omkring dør skal være af samme type som til badeværelse (Glat, mål 14 x 65mm)
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